
% Tek Faz G.D = 

                 240V x 1000mV

Kablo U.(m) x Akim (A) x tablodan(mV) x100 

%  G.D (S.D-ADT) = 

                 240V x 1000mV

20m x 63A x 1.2mV x100 

 = %0.63 < %2.5 

% G.D = % 2,5 olmalidir. (Tuketici Terminali ve ic tesisat arasi)

%  G.D (S.D-COOKER) = 
 %0.63+%0.43= %1.06< %2.5  UYGUNDUR. 

%  G.D (ADT-COOKER) = 

                 240V x 1000mV

5m x 30A x 6.8mV x100 

 = %0.43 < %2.5 


